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O TRECHO DO DUTO COIFA/CAIXA
PLENUM DEVE SER DIMENSIONADO
CONFORME MODELO DE COIFA

CAIXA PLENUM PARA
CONECÇÃO DO DUTO
COM A COIFA
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ESCALA 1/50
CORTE BB

ESCALA 1/50
CORTE AA

TAGS DE DUTOS

TIPO DO DUTO:
- I:      INSUFLAMENTO
- R:    RETORNO
- E:    EXAUSTÃO
- A:  AR EXTERNO

PRIMEIRA VALOR:
- LARGURA (cm)

SEGUNDA VALOR:
- ALTURA (cm)

VAZÃO DE AR (m³/h)
I-88x88
88.888

TAG DE ELEMENTOS DE DIF. DE AR

TIPO DO ELEMENTO:
- AR: ATENUADOR DE RUÍDO
- DI:  DIFUSOR
- DP: DAMPER
- DC: DAMPER CORTA-FOGO
- GI:  GRELHA DE INSUFLAMENTO
- GE: GRELHA DE EXAUSTÃO
- GR: GRELHA DE RETORNO
- RC: REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE
- TA:  TOMADA DE AR
- VZ:  VENEZIANA

VAZÃO DE AR (m³/h)
NÚMERO SEQUENCIALDI-08

8.888
FC-01

TIPO DO EQUIPAMENTO:
- CF:  COIFA
- CL:  COIFA LAVADORA
- FC:  FAN COIL
- VA: VENTILADOR DE AR EXTERNO
- VE:  VENTILADOR DE EXAUSTÃO
- VI:   VENTILADOR DE INSUFLAMENTO

NÚMERO SEQUENCIAL

TAG DE EQUIPAMENTOS

SIMBOLOGIA

DESCRIÇÃOSÍMBOLO DESCRIÇÃOSÍMBOLO DESCRIÇÃOSÍMBOLO

REVISÃO01

ALTERAÇÃO NO PROJETO

PONTO DE FORÇANº

FLUXO DO ARRC

RI

REDUÇÃO CONCÊNTRICA

REDUÇÃO
EXCÊNTRICA INFERIOR

DUTOS DE INSUFLAMENTO DE AR DUTOS DE EXAUSTÃO DE
GORDURA EM INOX

X

00 00

XX - NOME DO CORTEX - NOME DO CORTEX - NOME DOX - NOME DO CORTE

00 - NÚMERO DA PLANTA

INDICAÇÃO DE CORTE

PLOTAR EM
CORES

ALERTA ESPECÍFICO

PONTO D' ÁGUAN°

PONTO DE DRENO SIFONADON°RS REDUÇÃO
EXCÊNTRICA SUPERIOR

PI PORTA DE INSPEÇÃO
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